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 近 年 ，鉄 鋼 ，化 学 プ ラ ン ト な ど の 大 規 模 産 業 プ ラ ン ト で は ，こ れ ま で 設 備 投 資 の 中 心 で あ っ
た 制 御 精 度 向 上 の た め の シ ス テ ム 導 入 に 代 り ， 価 格 競 争 力 強 化 を 目 的 に ， 省 人 化 ， メ ン テ ナ ン
ス 性 向 上 な ど 保 守 効 率 向 上 へ の 投 資 が 活 発 に な っ て い る 。 こ の よ う な 状 況 に お い て 開 発 の 望 ま
れ る シ ス テ ム は ， 環 境 変 化 ， 経 年 変 化 ， プ ロ セ ス 異 常 ， 故 障 等 に 対 し て も ， 出 来 る だ け 人 手 を
介 す る こ と 無 く 制 御 性 能 を 維 持 し 安 定 な 操 業 を 可 能 と す る シ ス テ ム で あ り ， こ れ の 実 現 に よ り
ラ ン ニ ン グ コ ス ト の 削 減 の み な ら ず ， 歩 留 ま り 向 上 か ら 不 要 な エ ネ ル ギ ー 消 費 を 押 さ え た 環 境
保 全 へ の 貢 献 も 期 待 さ れ る 。 こ の よ う な シ ス テ ム を 実 現 す る た め に は ， シ ス テ ム 構 築 段 階 で
F TA ( F a u l t  Tr e e  A n a l y s i s ) / F M E A ( F a u l t  M o d e  a n d  E f f e c t  A n a l y s i s )に よ る 高 信 頼 度 設 計 や ，二
重 系 の 採 用 に よ る フ ォ ー ル ト ト レ ラ ン ト 化 に よ り シ ス テ ム の 耐 故 障 性 を 向 上 さ せ る ア プ ロ ー チ
と ， 環 境 変 化 ， 経 年 変 化 な ど の 内 外 環 境 の 変 化 を 検 出 し ， 自 ら を 変 更 ， 修 正 す る ， あ る い は ，
故 障 ， 性 能 劣 化 な ど を 適 切 に 検 出 し ， 通 知 す る こ と で 速 や か な 操 業 再 開 を 実 現 す る 自 律 シ ス テ
ム の ア プ ロ ー チ が 必 要 と な る 。  
自 律 性 を 有 す る シ ス テ ム の 実 現 に は ，制 御 ，診 断 ，マ ン マ シ ン の ３ つ の 技 術 分 野 の 技 術 開 発
が 必 要 で あ り ， そ れ ぞ れ ， プ ラ ン ト の 特 性 変 化 ， 環 境 変 化 に 対 応 し て シ ス テ ム の 内 部 構 造 を 変
更 す る 適 応 的 な 制 御 機 能 ， セ ン サ ， ア ク チ ュ エ ー タ な ど の 機 器 の 異 常 お よ び 兆 候 ， ま た は プ ロ
セ ス 異 常 を 人 手 を 介 す る こ と な く シ ス テ ム 自 ら が 把 握 し て 報 知 す る 診 断 機 能 ， な ら び に 制 御 系
メ ン テ ナ ン ス 環 境 の 提 供 や 異 常 状 況 の 効 率 的 通 知 ， さ ら に は I T V（ I n d u s t r i a l  Te l e v i s i o n） の
現 場 設 置 に よ り プ ラ ン ト 現 場 状 況 の 集 中 管 理 な ど を 行 な う マ ン マ シ ン 機 能 が 重 要 で あ る 。ま た ，
こ れ ら 機 能 間 の 連 携 ， 切 り 分 け が 重 要 で あ り ， と り わ け 制 御 ， 診 断 間 の 関 係 の 解 析 と こ れ ら 連
携 の 提 案 が 重 要 な 課 題 で あ る 。 さ て ， 鉄 鋼 ， 化 学 な ど の 産 業 プ ラ ン ト は ， 一 般 に 分 布 定 数 系 で
あ り ， 強 い 非 線 形 性 を 有 す る た め ， こ れ ら を 対 象 に し た プ ロ セ ス 制 御 シ ス テ ム で は ， 所 望 の 制
御 精 度 を 実 現 す る た め フ ィ ー ド バ ッ ク 制 御 を 期 待 せ ず ， プ ラ ン ト モ デ ル を 用 い て で き る だ け 高
精 度 な 指 令 値 を 算 出 す る ア プ ロ ー チ が 採 用 さ れ る 。 こ の た め ， 適 応 的 な 制 御 機 能 実 現 の 要 は ，
時 間 と と も に 変 化 す る プ ラ ン ト の 振 る 舞 い を 精 度 よ く 同 定 す る 技 術 と な る 。 ま た ， シ ス テ ム 診
断 機 能 の 良 否 は ， シ ス テ ム の 有 す る 正 常 ， 異 常 の 関 係 を い か に 良 好 に 同 定 で き る か に よ っ て 決
定 さ れ る 。 す な わ ち ， プ ロ セ ス 制 御 シ ス テ ム の 自 律 化 に は シ ス テ ム 同 定 技 術 が 大 き な 役 割 を 担
う 。 本 論 文 は ， 人 手 を 介 す る こ と な く 制 御 性 能 を 維 持 し う る 自 律 性 を 有 し た シ ス テ ム の 構 築 を
目 標 に ， １ ） 環 境 ， 経 年 変 化 な ど に よ り 変 動 す る プ ラ ン ト 特 性 を 把 握 す る プ ラ ン ト 同 定 機 能 ，
２ ） プ ロ セ ス 異 常 や 機 器 故 障 を 監 視 す る シ ス テ ム 診 断 機 能 の う ち 制 御 系 の 視 覚 に 相 当 す る セ ン
サ の 故 障 診 断 機 能 ， な ら び に ３ ） プ ラ ン ト 同 定 機 能 と セ ン サ 診 断 機 能 の 連 携 機 能 の 構 築 に 関 す
る 研 究 を 中 心 に 纏 め て い る 。  
第 １ 章 は 序 論 で あ る 。  
第 ２ 章 で は ， 第 1 の 課 題 で あ る プ ラ ン ト 同 定 機 能 に つ い て 述 べ る 。 上 述 し た よ う に ， 鉄 鋼 ，
化 学 プ ラ ン ト な ど を 対 象 に し た プ ロ セ ス 制 御 シ ス テ ム に お い て は ， プ ラ ン ト モ デ ル の 精 度 を 維
持 す る た め ， 環 境 変 化 ， 経 年 変 化 な ど で 変 化 す る 特 性 変 化 に 追 従 し て プ ラ ン ト モ デ ル を 速 や か
に 調 整 す る 機 構 が 必 要 と な る 。 適 応 的 な プ ラ ン ト モ デ ル 調 整 の た め に 一 般 に 行 わ れ る 方 法 は ，
逐 次 ま た 定 期 的 に ， 検 出 さ れ た 制 御 量 誤 差 か ら 不 確 定 パ ラ メ ー タ を 真 の 値 に 修 正 す る 方 法 で あ
 る 。 上 記 の 修 正 値 の 算 出 は モ デ ル を 用 い た 逆 問 題 の 解 決 と 等 価 で あ り ， プ ラ ン ト モ デ ル が 編 微
分 方 程 式 で 記 述 さ れ た 複 雑 な シ ス テ ム で は ， パ ラ メ ー タ 修 正 値 を 陽 に 導 出 で き な い 。 し た が っ
て ， 繰 り 返 し 計 算 を 伴 う 複 雑 な 演 算 を 行 な う 必 要 が あ り ， 収 れ ん の 保 証 ， リ ア ル タ イ ム 演 算 時
間 等 の 点 で 問 題 が あ る 。 そ こ で ， パ ラ メ ー タ 値 を 速 や か に 修 正 す る 必 要 が あ る 場 合 ， 修 正 量 を
線 形 回 帰 式 で 導 出 す る 方 法 が 採 用 さ れ る こ と が 多 い が ， 誤 差 と 修 正 量 の 関 係 が 非 線 形 か つ 複 雑
な た め ， 検 出 誤 差 に 対 応 し た 適 切 な 修 正 量 を 算 出 で き ず ， 少 な い 回 数 で チ ュ ー ニ ン グ が 行 え な
い 等 の 問 題 が あ っ た 。 本 論 文 で は ， プ ラ ン ト モ デ ル の 有 す る 不 確 定 パ ラ メ ー タ の チ ュ ー ニ ン グ
を 速 や か 且 つ 高 精 度 に 行 う こ と を 目 的 に ， モ デ ル 誤 差 と パ ラ メ ー タ 修 正 量 の 多 変 量 か つ 非 線 形
な 関 係 を 高 い 非 線 形 近 似 能 力 を 有 す る 多 層 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト（ N N）を 用 い て 予 め 構 築 し ，こ れ
を チ ュ ー ニ ン グ に 供 す る 手 法 を 検 討 し た 。 こ こ で ， 通 常 の N N に よ っ て 偏 差 と パ ラ メ ー タ 修 正
量 の 関 係 を 構 築 し た 場 合 ， ネ ッ ト ワ ー ク に 内 在 す る 誤 差 に よ っ て ， 定 常 偏 差 を 残 し た ま ま チ ュ
ー ニ ン グ が 終 了 す る と い う 問 題 を 提 起 し た 上 で ， こ れ を 解 決 す る た め に 通 常 の N N を 拡 張 し た
ア ジ ャ ス テ ィ ン グ ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト （ A J N N） と そ の 学 習 方 法 を 提 案 し ， こ の 有 効 性 を 明 ら か
に し た 。 A J N N は ， 検 出 誤 差 零 に 対 応 し た 通 常 の N N の 出 力 誤 差 を 算 出 す る 誤 差 算 出 N N を 併
設 し ， こ れ の 出 力 を 通 常 の N N の 出 力 か ら 減 じ た も の を 最 終 出 力 と し て 算 出 す る 。 圧 延 プ ロ セ
ス に お け る 加 熱 炉 プ ラ ン ト を 対 象 に 提 案 手 法 の 有 効 性 を 検 証 し た 結 果 ， 線 形 回 帰 式 に 対 し て チ
ュ ー ニ ン グ 回 数 が 半 減 し ，従 来 の N N が 有 し て い た 約 1 8℃ の 定 常 偏 差 が ほ ぼ 解 消 さ れ る こ と を
明 ら か に し た 。  
さ ら に ， 第 ３ 章 で は 、 B P 法 （ B a c k  P r o p a g a t i o n） な ど N N に 関 す る 既 存 の 学 習 方 法 に 関 す
る 知 見 を 有 効 活 用 す る こ と を 目 的 に ，既 存 の 学 習 方 法 の 範 疇 で A J N N を 取 り 扱 う た め の 検 討 を
行 い ， 誤 差 算 出 用 N N の 出 力 を 適 切 に 制 限 す る 非 線 形 関 数 を 導 入 し て ネ ッ ト ワ ー ク の 構 成 を 改
良 す る こ と で 通 常 の A J N N と 同 等 以 上 の チ ュ ー ニ ン グ 性 能 が 得 ら れ る こ と を 明 ら か に し た 。   
第 ４ 章 で は 、第 2 の 課 題 で あ る セ ン サ 故 障 診 断 に つ い て 述 べ る 。セ ン サ 故 障 診 断 に お い て は ，
故 障 知 識 に 基 づ い て 診 断 規 則 を 生 成 す る 方 法 や ， 正 常 時 に お け る 対 象 の 挙 動 と 検 出 さ れ た セ ン
サ 出 力 を 比 較 し て セ ン サ 異 常 を 抽 出 す る 方 法 な ど が 一 般 的 に 活 用 さ れ て い る 。 ま た ， こ れ ら ト
ッ プ ダ ウ ン の 手 法 に 対 し て ， シ ス テ ム の 変 更 に 対 し て 部 分 系 の 修 正 で 対 応 可 能 な 自 律 分 散 型 の
セ ン サ 診 断 を 行 う 方 式 が 提 案 さ れ て い る 。 中 で も 完 全 分 散 診 断 ア ル ゴ リ ズ ム と し て 免 疫 ネ ッ ト
ワ ー ク を 用 い た 手 法 が 提 案 さ れ ，注 目 さ れ て い る 。こ れ は ，各 抗 体 の 自 己 /非 自 己 認 識 を ネ ッ ト
ワ ー ク 化 す る こ と に よ り 特 異 な 抗 体 を 認 識 す る 免 疫 シ ス テ ム に 範 を と っ た も の で ， 各 ユ ニ ッ ト
が 隣 り 合 っ た ユ ニ ッ ト の 振 る 舞 い を 検 査 し ， 得 ら れ た 局 所 的 な 検 査 結 果 （ 局 所 診 断 ） を 各 ユ ニ
ッ ト の 非 同 期 演 算 に よ り 統 合 す る こ と で 故 障 ユ ニ ッ ト を 抽 出 す る 分 散 診 断 シ ス テ ム で あ る 。 こ
れ ま で の 分 散 診 断 シ ス テ ム の セ ン サ ユ ニ ッ ト 間 の 局 所 診 断 に 関 す る 議 論 は ， ユ ニ ッ ト 間 の 制 約
条 件 ， 例 え ば 圧 力 を 測 る セ ン サ と 温 度 を 測 る セ ン サ の 出 力 関 係 （ ボ イ ル ・ シ ャ ル ル の 方 程 式 ）
な ど や 不 等 式 等 で 記 述 さ れ る 経 験 則 に 従 っ て 検 査 を 行 う 方 法 が 中 心 で あ る が ， 本 論 文 で 扱 う プ
ラ ン ト で は ， セ ン サ 出 力 間 の 相 関 関 係 が 制 約 条 件 や 経 験 則 な ど に よ り 陽 に 与 え ら れ な い 場 合 が
多 く ， こ の 関 係 の 抽 出 が 一 般 に 困 難 で あ る 。 し た が っ て ， 本 論 文 で は ， 導 出 の 困 難 な セ ン サ ユ
ニ ッ ト 間 の 相 関 関 係 を LV Q（ L e a r n i n g  Ve c t o r  Q u a n t i z a t i o n） を 用 い て 汎 用 的 に 構 築 す る 方 法
 お よ び こ れ を 用 い た セ ン サ 間 の 局 所 的 診 断 方 法 を 提 案 し ， こ の 有 効 性 を 明 ら か に し て い る 。 正
常 時 に 収 集 さ れ る プ ラ ン ト デ ー タ を 有 効 活 用 す る こ と を 考 え ， こ れ ら に よ り 構 成 さ れ る セ ン サ
出 力 の 出 力 空 間 を LV Q に よ り 代 表 す る こ と で ユ ニ ッ ト 間 相 関 関 係 を 構 築 す る 。診 断 時 は ，検 出
さ れ た セ ン サ 出 力 と ， こ れ に 近 接 す る 量 子 化 ベ ク ト ル と の 距 離 の 大 小 を 判 定 す る こ と で セ ン サ
間 の 局 所 診 断 を 実 施 す る 。 LV Q を 用 い る こ と に よ り ，定 性 的 な 知 見 が 得 ら れ な く て も プ ラ ン ト
デ ー タ の み で 相 関 関 係 を 構 築 す る こ と が 可 能 と な り ， 加 熱 炉 プ ラ ン ト の 炉 温 セ ン サ を 対 象 に セ
ン サ 診 断 性 能 を 評 価 し た 結 果 ，提 案 方 式 に よ り 1 5℃ 以 上 の 出 力 誤 差 に 対 す る 異 常 が 検 出 で き る
こ と を 明 ら か に し た 。  
さ ら に ，第 ５ 章 で は 、量 子 化 ベ ク ト ル の 粗 密 の ば ら つ き に 起 因 し て ，量 子 化 ベ ク ト ル と プ ラ
ン ト デ ー タ と の 距 離 を 一 定 の し き い 値 で 区 分 し て 識 別 し て も 診 断 性 能 が 向 上 し な い こ と を 示 し ，
量 子 化 ベ ク ト ル 間 を 滑 ら か に 繋 ぐ あ い ま い 関 数 を 導 入 し て 量 子 化 ベ ク ト ル の 密 集 度 に 応 じ て 正
常 領 域 を 割 当 て て 診 断 性 能 を 向 上 さ せ る 方 法 を 提 案 し た 。 前 記 加 熱 炉 プ ラ ン ト の 炉 温 セ ン サ 診
断 に 適 用 し て 提 案 方 式 の 有 効 性 を 評 価 し た 結 果 ，あ い ま い 関 数 の 導 入 に よ り 診 断 性 能 が 2 5％ 程
度 向 上 す る こ と を 明 ら か に し た 。  
最 後 に ， 第 ６ 章 で は 、 第 3 の 課 題 で あ る プ ラ ン ト 同 定 機 能 と セ ン サ 診 断 機 能 の 連 携 機 能 の 構
築 に つ い て 検 討 し た 。 正 常 時 の 出 力 と の 比 較 に よ り セ ン サ 異 常 を 検 出 す る セ ン サ 診 断 系 と モ デ
ル チ ュ ー ニ ン グ 系 を 融 合 す る 場 合 ， 環 境 変 化 や 特 性 変 化 な ど で 対 象 の 特 性 が 変 化 し た と き ， セ
ン サ 出 力 間 の 相 関 関 係 が 変 化 前 と 後 で 異 な り ， 正 常 で あ る に も か か わ ら ず ， 検 出 さ れ た セ ン サ
出 力 を 異 常 と 判 定 す る 状 況 が 発 生 す る 。 す な わ ち ， モ デ ル チ ュ ー ニ ン グ と セ ン サ 診 断 の 連 携 を
実 現 す る た め に は ， セ ン サ の 異 常 な 振 る 舞 い が プ ラ ン ト 特 性 変 化 と セ ン サ 異 常 の い ず れ に 起 因
す る か 切 り 分 け て 判 断 す る 必 要 が あ る 。 セ ン サ 異 常 と の 識 別 が 困 難 な 事 象 に プ ロ セ ス 異 常 が あ
り ， こ れ ら を 適 切 に 識 別 す る た め の 研 究 が 報 告 さ れ て い る が ， プ ラ ン ト 特 性 変 化 と セ ン サ 異 常
を 識 別 す る た め の 議 論 は ， こ れ ま で あ ま り 成 さ れ て い な い 。 本 論 文 で は ， 免 疫 ネ ッ ト ワ ー ク を
用 い た セ ン サ 診 断 を 対 象 に ， 予 め 得 ら れ た 特 性 変 化 に 関 す る 知 見 を 免 疫 ネ ッ ト ワ ー ク に 導 入 す
る こ と で ， プ ラ ン ト 特 性 変 化 と セ ン サ 異 常 を 適 切 に 識 別 す る 手 法 を 提 案 し ， こ の 有 効 性 を 明 ら
か に し た 。 プ ラ ン ト を モ デ ル 化 す る 際 に 用 い る 知 見 も し く は モ デ ル そ の も の を 利 用 し て ， 特 性
変 化 の ユ ニ ッ ト 間 相 関 関 係 へ の 影 響 を 把 握 し ， こ れ を 基 に 特 性 変 化 を 判 定 す る ネ ッ ト ワ ー ク と
セ ン サ 劣 化 を 診 断 す る ネ ッ ト ワ ー ク を 分 離 し て 構 築 し ， こ れ ら を 階 層 化 す る 。 特 性 変 化 を 判 定
す る ネ ッ ト ワ ー ク は 特 性 変 化 の 影 響 を 受 け な い ユ ニ ッ ト 間 相 関 関 係 を 有 す る セ ン サ 群 と 一 つ の
セ ン サ ユ ニ ッ ト と み な し た モ デ ル 出 力 で 構 成 さ れ ， モ デ ル 出 力 異 常 の 診 断 結 果 を 受 け て 特 性 変
化 を 検 出 す る 。 特 性 変 化 の 有 無 を 検 出 し た の ち ， 通 常 の セ ン サ 異 常 診 断 を 行 な う と い う 階 層 化
処 理 に よ り 特 性 変 化 と セ ン サ 異 常 を 適 切 に 判 別 す る 。 提 案 シ ス テ ム を 圧 延 プ ロ セ ス に お け る 焼
鈍 炉 プ ラ ン ト に 適 用 し ， 実 績 デ ー タ を 用 い た シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り ， 特 性 変 化 が 発 生 し た 場
合 で も 単 一 セ ン サ 異 常 を 良 好 に 特 定 で き る こ と を 明 ら か に し た 。  
第 ７ 章 は 結 論 で あ る 。  
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